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CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE 
RESERVA DE INCÊNDIO COM 8.000 LITROS.
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2.1/2"

P-0

P-1

P-2

H-1

H-2

RR

2,00

ISOMÉTRICO REDE DE HIDRANTES

13,05

(tipo coluna)

HIDRÁULICA
ISOMÉTRICO BOMBA

RG

2.1/2"

vem do reservatório

VR

2.1/2"

segue para a rede de hidrantes

segue para RR

F

o

G

o

VR

2.1/2"

RG

2.1/2"

Bomba

Incêndio

Q = 5 l/s = 300 l/m = 18,00 m³/h

Hman = 45,45 mca

Elétrica de

Potência estimada = 5 CV para rendimento de 60%

ver curva do fabricante

ABRIGO DO HIDRANTE

SINALIZAÇÃO DE PISO DETALHE DE CORRIMÃO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

DE EXTINTORES

LIGAÇÃO INDEPENDENTE

DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHES

(SEM ESCALA - MEDIDAS EM CENTÍMETROS)

SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM O D.E. Nº 56.819/11 - I.T. 20/18

Obs: SPDA e lauda das instalações a ser apresentado

junto ao pedido de AVCB ou na vistoria.

LEGENDA

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual. Nº 56.819/11

E
E-5

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/11

CRECHE E-5

BAIXO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO - IT 10/11
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